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BEZEICHNUNG MFH Dr.-Karl-Renner-Strale 17-19, 4651 Stadl-Paura

Gebaude(-teil)

Umsetzungsstand Ist-Zustand

Baujahr 1950

Nutzungsprofil Wohngebaude mit zehn und mehr Nutzungseinheiten Letzte Verénderung

Stralle Dr.-Karl-Renner-Strafie 17-19 Katastralgemeinde  Stadl-Hausruck
PLZ/Ort 4651 Stadl-Paura KG-Nr. 51125
Grundstucksnr. 642/36 Seehdhe 370 m

SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, PRIMARENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

HWB=er. Der Referenz-Heizwdrmebedarf isi jene Warmemenge, die in den Rdumen
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur,
ohne Beriicksichtigung allfalliger Ertrige aus Warmerlickgewinnung, zu halten

WWWB: Der Warmwasserwdrmebedarf isl in Abh&ngigkeit der Gebaudekategorie
als flachenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim Heizenerglebedarf werden zusalzlich zum Heiz- und Warmwasser-
wérmebedarf die Verluste des gebaudetechnischen Systems berticksichtigt, dazu
zéhlen insbesondere die Veruste der Wammebereitstellung, der Warmeverteilung,
der Wérmespeicherung und der Warmeabgabe sowie allfalliger Hilfsenergie,

HHSB: Der Haushaltsstrombedarf ist als flichenbezogener Defaultwert festgelegt.
Er entspricht in etwa dem durchschnitllichen fiichenbezogenen Stromverbrauch
eines dsterreichischen Haushalls.

RK: Das Referenzklima ist ein virtuelles Klima, Es dient zur Ermittlung von
Energiekennzahlen.

HWB Ref,5k PEB sk CO 2¢q,5K 1 GEE,SK

EEB: Der Endenerglebedarf umfasst zuséatzlich zum Heizenergiebedarf den
Haushaltsstrombedarf, abzUglich alifalliger Endenergieertrage und zuziglich eines
dafir notwendigen Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entsprichl jener
Energiemenge, die eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

feee: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotienl aus einerseits dem
Endenergiebedarf abziglich allfélliger Endenergieertrage und zuziglich des dafir
nolwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem Referenz-Endenergiebedarf
(Anforderung 2007).

PEB: Der Primidrenerglebedarf ist der Endenergiebedarf einschlieRlich der Verluste in
allen Vorketten. Der Primarenergiebedarf weis! einen emeuerbaren (PEB en.) und
einen nicht erneuerbaren (PEB nem ) Anteil auf.

COzeq: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden dquivalenten
Kohlendioxldemlsslonen (Treibhausgase), einschliefilich jener fir Vorkellen.

SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Geb&udestandort. Dieses Klimamodell
wurde auf Basis der Primardaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt fur Meteorologie
und Geodynamik fir die Jahre 1978 bis 2007 gegenUber der Vorfassung aktualisiert.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines nommlerten Benutzerinnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundflache an.

Dieser Energieausweis entsprichl den Vorgaben der OlB-Richllinie 6 ,Energieeinsparung und Warmeschulz" des Osterreichischen Instituts fur Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie
2010/31/EU vom 18, Mai 2010 Uber die Gesamtenergieeffizienz von Geb&uden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG), Der
Ermittlungszeilraum fr die Konversionsfaktoren far Primérenergie und Kohlendioxidemissionen ist fiir Strom: 2013-09 — 2018-08, und es wurden Gbliche Allokationsregeln unterstellt
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GEBAUDEKENNDATEN

Brutto-Grundfléche (BGF) 988,7 m?
Bezugsflache (BF) 790,9 m?
Brutto-Volumen (Vg) 29791 m®
Gebaude-Hullfliche (A) 1 409,4 m?
Kompaktheit (A/V) 0,47 1/m
charakteristische Lange (Ic) 2,11m
Teil-BGF -m?
Teil-BF -m?
Teil-Vg -m?

Heiztage

Heizgradtage
Klimaregion
Norm-AuRentemperatur
Soll-Innentemperatur
mittlerer U-Wert

LEK -Wert

Bauweise

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima)

Referenz-Heizwarmebedarf HWB Ref,RK
Heizwarmebedarf HWB Rk
Endenergiebedarf EEBgrk
Gesamtenergieeffizienz-Faktor fGEE,RK

Ergebnisse
74,3 kWh/m?a
74,3 kWhim?a
149,17 kWh/m?a
1,57

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

EA-Art:
298 d Art der Liftung Fensterluftung
3 688 Kd Solarthermie -m?
NF Photovoltaik - kWp
-152°C Stromspeicher -
22,0°C WW-WB-System (primar) Stromdirekt
0,64 W/im2K WW-WB-System (sek.) -
46,37 RH-WB-System (primar) Gaskessel
mittelschwer RH-WB-System (sek.) -

Referenz-Heizwarmebedarf QnRef sk = 84 408 kWh/a HWBRrersk = 85,4
Heizwérmebedarf Qnsk = 84 408 kWh/a HWBsk = 854
Warmwasserwirmebedarf Qw = 10 104 kWh/a WWWB = 10,2
Heizenergiebedarf Quersk = 139 503 kWhia HEBgk = 1411
Energieaufwandszahl Warmwasser eanvzww = 2,93
Energieaufwandszahl Raumheizung eawzrH = 1,30
Energieaufwandszah! Heizen eawzH = 1,48
Haushaltsstrombedarf Quuse = 22 518 kWh/a HHSB = 22,8
Endenergiebedarf Qeepsk = 162 021 kWh/a EEBgk = 163,9
Primarenergiebedarf Qpesk = 206 020 kWh/a PEBsk = 2084
Primérenergiebedarf nicht erneuerbar Qpegnem.sk = 174 028 kWh/a PEBnem.sk = 176,0
Primérenergiebedarf erneuerbar QPEBern. SK = 31993 kWh/a PEBem.sk = 32,4
dquivalente Kohlendioxidemissionen Qco2eqsk = 38 970 kgla CO2¢qsk = 39,4
Gesamtenergieeffizienz-Faktor feeesk = 1,58
Photovoltaik-Export Qpvesk = - kWh/a PVE EXPORT,SK = -
ERSTELLT

GWR-Zahl Erstellerin A++Energieoptimierung
Ausstellungsdatum 02.09.2025 Flachbergerweg 1, 4651 Stadl-Paura
Gilltigkeitsdatum 01.09.2035 Snersennift

Geschéftszahl

kWh/m?2a
kWh/m?2a
kWh/m?a
kWh/m?a

kKWh/m?a
kWh/m?a
kWh/m?a
kWh/m?a
kWh/m?a
kg/m?a

kWh/m?a

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlieBlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter konnen bei talséchlicher Nulzung erhebliche
Abweichungen auftrelen. Insbesondere Nulzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Griinden der Geomelrie und der Lage hinsichllich ihrer Energiekennzahlen von den

hier angegebenen abweichen.
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