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BEZEICHNUNG MFH Maximilian-Pagl-Stralle 40/42, 4651 Stadl-Paura

Gebaude(-teil)

Umsetzungsstand Ist-Zustand

Baujahr 1950

Nutzungsprofil Wohngebéude mit zehn und mehr Nutzungseinheiten Letzte Veranderung

Stralle Maximilian-Pagl-Strale 40/42 Katastralgemeinde  Stadl-Hausruck
PLZ/Ort 4651 Stadl-Paura KG-Nr. 51125
Grundstlcksnr. 642/36 Seehdhe 370 m

SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, PRIMARENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

HWBR.r. Der Referenz-Helzwirmnebedarf ist jene Warmemenge, die in den Réumen

bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur,

ohne Beriicksichligung allfalliger Ertrage aus Warmertickgewinnung, zu halten.

WWWB: Der Warmwasserwidrmebedarf ist in Abhéngigkeit der Geb&udekategorie
als flichenbezogener Defaultwert festgelegl,

HEB: Beim Helzenergiebedarf werden zusélzlich zum Heiz- und Warmwasser-
wérmebedarf die Verluste des gebaudetechnischen Systems beriicksichtigt, dazu
z&hlen insbesondere die Verlusle der Warmebereitstellung, der Warmeverleilung,
der Warmespeicherung und der Warmeabgabe sowie allfalliger Hilfsenergie.

HHSB: Der Haushaltsstrombedarf ist als flachenbezogener Defaullwert festgelegt.
Er entspricht in etwa dem durchschnittlichen flichenbezogenen Stromverbrauch
eines dsterreichischen Haushalts.

RK: Das Referenzkllma ist ein virluelles Klima. Es dient zur Ermittlung von
Energiekennzahlen.
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EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zuséatzlich zum Heizenergiebedarf den
Haushaltsstrombedarf, abzlglich allfalliger Endenergieerirage und zuzuglich eines
dafir notwendigen Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entsprichl jener
Energiemenge, die eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

feee: Der Gesamtenergleefflzlenz-Faktor isL der Quotient aus einerseits dem
Endenergiebedarf abziglich allfalliger Endenergieertrage und zuziiglich des dafiir
nolwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem Referenz-Endenergiebedarf
(Anforderung 2007).

PEB: Der Primdrenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschliefilich der Verluste in
allen Vorketten. Der Primarenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB em.) und
einen nicht erneuerbaren (PEB nem ) Anteil auf.

COzeq: Gesamle dem Endenergiebedarf zuzurechnenden dqulvalenten
Kohlendloxldemissionen (Treibhausgase), einschlieflich jener fir Vorkelten.

SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Geb&udestandort. Dieses Klimamodell
wurde auf Basis der Frimardaten (1970 bis 1999) der Zentralanslalt fiir Meteorologie
und Geodynamik fur die Jahre 1978 bis 2007 gegenuber der Vorfassung aklualisiert

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normlerten Benutzerlnnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfldche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 ,Energieeinsparung und Wameschutz" des Osterreichischen Inslituts fir Bautechnik in Umselzung der Richtlinie
2010/31/EU vom 19. Mai 2010 ber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden bzw. 2018/844/EU vom 30, Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Geselzes (EAVG). Der
Ermitiungszeitraum fir die Konversionsfaktoren fir Primérenergie und Kohlendioxidemissionen ist fur Strom: 2013-09 — 2018-08, und es wurden Ubliche Allokationsregeln unterstellt,
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GEBAUDEKENNDATEN EA-Art:
Brutto-Grundfléche (BGF) 11171 m? Heiztage 365d Art der Liiftung Fensterltiftung
Bezugsflache (BF) 893,7 m? Heizgradtage 3 688 Kd Solarthermie -m?
Brutto-Volumen (Vg) 3271,0m? Klimaregion NF Photovoltaik -kWp
Gebédude-Hullfliche (A) 1 544,1 m? Norm-Aufientemperatur =152 °C Stromspeicher -
Kompaktheit (A/V) 0,47 1/m Soll-Innentemperatur 22,0°C WW-WB-System (primér) Stromdirekt
charakteristische Lange (Ic) 2,12m mittlerer U-Wert 1,32 Wim?K WW-WB-System (sek.) -
Teil-BGF -m? LEK -Wert 96,33 RH-WB-System (primar) Gaskessel
Teil-BF -m? Bauweise mittelschwer RH-WB-System (sek.) -
Teil-Vg -m?
WARME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima)

Ergebnisse
Referenz-Heizwarmebedarf HWBRefRK = 156,6 kWh/m?a
Heizwédrmebedarf HWBRrk = 156,6 kWh/m?a
Endenergiebedarf EEBRrk = 240,0 kWh/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor feeerk = 2,53
WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)
Referenz-Heizwarmebedarf QnRrefsk = 201135 kWh/a HWB rersk = 180,1 kWh/m?a
Heizwarmebedarf Qnsk = 201135 kWh/a HWB sk = 180,1 kWh/m?a
Warmwasserwirmebedarf Qi = 11 417 kWh/a WWWB = 10,2 kWh/m?a
Heizenergiebedarf Queesk = 276 002 kWwh/a HEB sk = 247,1 kWh/m?a
Energieaufwandszahl Warmwasser eanvzww = 2,73
Energieaufwandszahl Raumheizung eawzrH = 1,22
Energieaufwandszahl Heizen eawzn = 1,30
Haushaltsstrombedarf QHHsB = 25 443 kWh/a HHSB = 22,8 kWh/m2a
Endenergiebedarf Qeepsk = 301445 kWh/a EEBgk = 269,9 kWh/m?a
Primarenergiebedarf Qpepsk = 362 007 kWh/a PEBsk = 324,1 kWh/m?a
Priméarenergiebedarf nicht erneuerbar Qrpeenem.,sk = 326 998 kWh/a PEBnem. sk = 292,7 kWh/m*a
Primarenergiebedarf erneuerbar QPEBern, SK = 35 009 kWh/a PEBem.sk = 31,3 kWh/m?a
dquivalente Kohlendioxidemissionen Qcozeqsk = 73 309 kg/a CO2¢qsk = 65,6 kg/m*a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor feeesk = 2,61
Photovoltaik-Export Qpve sk = - kwh/a PVE EXPORT,SK = - kWh/m?a
ERSTELLT
GWR-Zahl Erstellerin A++Energieoptimierung
Aussteflungsdatum 02.09.2025 Flachbergerweg 1, 4651 Stadl-Paura
Gultigkeitsdatum 01.09.2035 Unterschrift
Geschéftszahl

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlieflich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter kénnen bei tatsachlicher Nutzung erhebliche
Abweichungen auftreten. Inshesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kdnnen aus Griinden der Geometrie und der Lage hinsichllich ihrer Energiekennzahlen von den

hier angegebenen abweichen.
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